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En el presente trabajo de investigación  se diseña un Sistema de control 
para automatizar las Calderas industriales mediante Autómatas Programables,  
específicamente utilizando el PLC Simatic S7-200 del fabricante Siemens con 
la finalidad de reemplazar el programador  electromecánico actualmente en uso 
de la marca  Honeywell  R4140L para calderas Powermaster, por presentar 
deficiencias y limitaciones en el proceso de la generación de vapor. 
 
Específicamente se desarrolla un programa alternativo para controlar el 
quemador usando PLC por la importancia que está tomando actualmente en 
nuestra industria nacional ya que es un sistema que ofrece alta fidelidad a los 
requerimientos del usuario por su robustez y una muy confiable inmunidad al 
ruido propio de una planta industrial. 
 
En lo referente al comando secuencial de la caldera se tiene como 
alternativa un sistema básico a base de PLC que reemplaza al control 
secuencial de la caldera. 
 
En general un sistema de automatización está basado en la utilización 
de Controladores Lógico Programables, lo que simplificará las tareas de 
mantenimiento preventivo al requerir estos componentes poco o ningún 
cuidado especial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
